CERTIEIC AT E

of Conformity

v: ®
TUVRheinland

Registration No.: A3 50530934 0001

Report No.: 50315001 007

Holder: GoodWe Technologies Co., Ltd.
No0.90 Zijin Rd., New District
215011 Suzhou
P.R. China

Product: PV-Inverter
{Hybrid Inverter)
Identification: Type Designation: GWSK-ET GW6.5K-ET GWS8K-ET GW10K-ET
Serial Number : Engineering Samples
Firmware Version: 030309
Remark : Refer to test report 50315001 007 and

appendices for detail.

Tested acc. to: VDE-AR-N 4105/11.18
DIN VDE V 0124-100/06.20

conformity.

Durch die DAkkS nach

DIN EN ISO/IEC 17065:2013

akkreditierte Zertifizierungsstelle,

Die Akkreditierung gilt nur fir den in ,
Date __12.01.2022 der Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02 “

aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Weichun Li N—
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Zertifikatsnummer: A3 50530934 0001

Certificate No.: A3 50530934 0001

Konformitatsnachweis

Hersteller: GoodWe Technologies Co., Ltd.

Manufacturer No.90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, P.R. China
Produkttyp: Wechselrichter

Type of product

Modell: GWSK-ET / GW6.5K-ET / GWBK-ET / GW10K-ET
Model

Firmwareversion: 030309

Firmware version

Standard: VDE-AR-N 4105:2018-11

Standard DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06
Priifberichtnummer: 50315001 007

Report No.

Ausstellungsdatum: 12.01.2022

Date of issue

Die Konformitatsprifung bezieht sich auf das oben genannte Produkt. Hiermit wird Gberprift, ob die Probe den oben

Produkts und ertaubt nicht die Verwendung eines TUV-Rheinland-Konformititszeichens.
to the above mentioned product. This is to verify that the specimen is in conformity with the gxses
mentioned above. This venfication does not imply assessment of the production of the pridll Lt
a TOV Rheinland mark of conformity. '

Weichun Li
Zertifizierungsstelle
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Zertifikatsnummer: A3 50530934 0001

Certificate No.: A3 50530934 0001

E.4 Einheitenzertifikat
E.4 Unit certificate
Hersteller: GoodWe Technologies Co., Ltd.
Manufacturer No.90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, P.R. China
Typ Erzeugungseinheit: N ¥
Power generation unit type GWSK-ET / GW6.5K-ET / GWSK-ET / GW10K-ET
B4 Umrichter [ Asynchrongenerator [C] Ssynchrongenerator
Inverter Asynchronous generator Synchronos generator
[] stirlinggenerator [] Brennstoffzelle [C] Andere
Stirling generator Fuel cell Other
Bemessungswerte: Max. Wirkleistung Pemax:
Rated values max. Active power Pemax 50/65/80/100 kW
Max. Scheinleistung Semax:
max, Apparent powr Semex 55/715/88/110 kVA
Bemessungsspannung: ANP
Rated voltage S i
Bemessungsstrom (AC) Ir
Rated current (AC) Ir 73/94/116/145 A
Anfangs-
Kurzschlusswechselstrom Ik” 85/108/135/165 A
Initial short-circuit AC current
VDE-AR-N 4105: 2018-11
Netzanschlussregel: wErzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz*
Network connection rule Technische Mindestanforderungen fiir Anschluss und
Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100): 2020-06
Priifanforderung: nNetzintegration von Erzeugungsanlagen - Niederspannung”
Test requirement Priifanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum
Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz
Prifbericht:
Test report 50315001 007
Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)
Place, date
é 2 - y/\ %&L
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Zertifikatsnummer: A3 50530934 0001

Certificate No.: A3 50630934 0001

E.6 Zertifikat fiir den NA-Schutz
E.6 Certificate of NS protection
Hersteller: GoodWe Technologies Co., Ltd.
Manufacturer No.90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, P.R. China
Typ NA-Schutz: g
T;:e of NS pt;:tecbon Leistungsrelai
Zentraler NA-Schutz: O
Central NS protection
" Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ:
Integrierter NA-Schutz: =
: Assigned to power generation unit of type
IR 1S proiaction GWSK-ET / GW6.5K-ET / GWBK-ET / GW10K-ET
VDE-AR-N 4105: 2018-11
Netzanschlussregel: ~Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz*
Network connection rule Technische Mindestanforderungen fur Anschluss und
Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100): 2020-06
Prufanforderung: »Netzintegration von Erzeugungsanlagen — Niederspannung"
Test requirement Priufanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum
Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz
Priifbericht:
Test report 50315001 007
Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)
Place, dale
[2.0f. 2022
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